
















https://www.goodwe.com/warrantyrelated.html




















https://www.goodwe.com/Ftp/Installation-instructions/RSD2.0.pdf


https://www.goodwe.com/Ftp/Installation-instructions/RSD2.0.pdf























































































































































































































































































































	Déclaration de droits d'auteur
	1 Préface
	1.1 Produits applicables
	1.2 Personnel concerné
	1.3 Définition des symboles

	2 Consignes de sécurité
	2.1 Sécurité générale
	2.2 Côté continu
	2.3 Côté alternatif
	2.4 Onduleur
	2.5 Déclaration de conformité européenne
	2.5.1 Équipement avec fonction de communication sans fil
	2.5.2 Équipement sans fonction de communication sans fil

	2.6 Exigences en matière de personnel

	3 Présentation des produits
	3.1 Introduction
	3.2 Schéma fonctionnel du circuit
	3.3 Formes de Réseau électrique public prises en charge
	3.4 Caractéristiques fonctionnelles
	3.5 Mode de fonctionnement Onduleur
	3.6 Description de l'apparence
	3.6.1 Présentation des composants
	3.6.2 Dimensions du produit
	3.6.3 Description des voyants lumineux
	3.6.4 Plaque signalétique

	3.7 Vérification des équipements
	3.8 Documents à livrer
	3.9 Stockage des équipements

	4 Installation
	4.1 Installation exigence
	4.2 Panneau solaire photovoltaïque
	4.2.1 Transport Onduleur
	4.2.2 Panneau photovoltaïque Système électrique


	5 Connexion électrique
	5.1 Précautions de sécurité
	5.2 Connecter le câble de protection de terre
	5.3 Branchement des câbles de sortie CA
	5.4 Branchement des câbles d'entrée CC
	5.5 Connexion de communication
	5.5.1 Schéma de mise en réseau de communication RS485
	5.5.2 Limitation et surveillance de charge
	5.5.3 Connecter le câble de communication

	5.6 Capot de protection Installation

	6 Essai de fonctionnement des équipements
	6.1 Vérification avant mise sous tension
	6.2 Mise sous tension de l'équipement

	7 Système Mise en service
	7.1 Configurer les paramètres Onduleur via l'écran d'affichage
	7.1.1 Introduction du menu de l'écran d'affichage
	7.1.2 Introduction des paramètres Onduleur

	7.2 Configurer les paramètres Onduleur via l'application
	7.3 Surveillance de la centrale électrique via le SEMS Portal

	8 Maintenance du système
	8.1 Mise hors tension sous Onduleur
	8.2 Panneau solaire photovoltaïque
	8.3 mise au rebut Onduleur
	8.4 Traitement des défauts
	8.5 Maintenance périodique

	9 Paramètres techniques
	10 Explication des termes
	11 Obtenir les manuels des produits associés

